GEBAUDE Wolfsgraben Wohnhaus - FF / gesamt

Gebéudeart Mehrfamilienhauser Erbaut 1985
Gebaudezone Energieauswels (Mehrfamilienhauser) Katastralgemeinde Wolfsgraben
StraBe WehrerstraRe 1 KG-Nummer 01909
PLZ/Ort 3012, Wolfsgraben Einlagezahl 964
Eigentlmerin Gemeinde Wolfsgrabern Grundstiicksnummer  85/4

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)

[1] Anf. Bauordnung

ERSTELLT

Erstellerin Pachler Organisation Zivilingenieur fiir Bauwesen
Erstellerin-Nr. (keine) Ausstellungsdatum  20.05.2010

GWR-Zahl Gltigkeitsdatum 19.05.2020
Geschéftszahl 2142.09 Unterschrift

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Wérmeschutz
des Osterreichischen Institut fir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2002/91/E
Uber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden und des Energieausweis-Vorlage Gesetzes (EAVG).
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GEBAUDEDATEN  \olfsgraben Wohnhaus - FF / gasamt KLIMADATEN
Brutto-Grundflache 627,61 m2 Klimaregion Nord - aufterhalb von Féhngebieten (N)
beheiztes Brutto-Volumen 1.895,66 m3 Seehdéhe 323m
charakteristische Lénge (Ic) 202m Heizgradtage 3621 Kd
Kompaktheit (A/V) 0,50 1/m Heiztage 226d
mittlerer U-Wert (Um) 0,349 W/im2K Norm-AuBentemperatur A7.8°C
LEK-Wert 26 - Soll-Innentemperatur 20°C
WARME- UND ENERGIEBEDARF Energieausweis (Mehrfamilienhauser)

Referenzklima Standortklima Anforderung

zonenbezogen  spezifisch zonenbezogen  spezifisch
HWB 25.374kWhia 40,43 kWh/m2a 28.457 kWhia 45,34 kWh/m2a 55,99 kWh/m2a erfillt
WWWB 8.018 kWh/a 12,78 kWh/m2a
HTEB-RH 3.733 kWh/a 5,85 kWh/m2a
HTEB-WW 5.338 kWh/a 8,51 kWh/m2a
HTEB 9.975 kWh/a 15,89 kWh/m2a
HEB 46.449 kWh/a 74,01 kWh/m2a
EEB 46.449 kWh/a 74,01 kWh/m2a 86,24 kWh/m2a erfllt
PEB
co2
ERLAUTERUNGEN
Heizwérmebedarf (HWB): Vom Heizsystem in die Rdume abgegebene Warmemenge, die bendtigt wird, um

wéhrend der Heizsaison bei einer standardisierten Nutzung eine Temperatur
von 20°C zu halten.

Heiztechnikenergiebedarf (HTEB): Energiemenge, die bei der Warmeerzeugung und -verteilung verloren geht.
Heiztechnikenergiebedarf (EEB): Energiemenge, die dem Energiesystem des Gebaudes flir Heizung und

Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen flr die Hilfsbetriebe
bei einer typischen Standardnutzung zugefihrt werden muss.

Die Energiekennzahlen dieses Ensrgieausweises dienen ausschlieBlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter kdnnen bei tatséchlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen aufireten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kdnnen aus Grinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von der hier
annanahanen ahwaichan
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Verfasser der Unterlagen

Projektverfasser

Verfasser der Unterlagen
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Architekt / Planer
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VPLif_Ort
A 3011 Neu-Purkersdorf

Sagbergstr. 33

Telefon / Geschait

02231/66 771

Telefax / Geschéft
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Bericht

Wolfsgraben Wohnhaus - FF / gesamt

Wolfsgraben Wohnhaus - FF / gesamt

WehrerstraBe 1
3012 Wolfsgraben

Katastralgemeinde: 01909 Wolfsgraben

Einlagezahl: 964
Grundstiicksnummer: 85/4
GWR Nummer:

Planunterlagen

Datum: 00.00.00
Nummer: Vorabzug

Verfasser der Unterlagen

Dipl. Ing. Ewald

Pachler

MinchenstraBe 25

1120, Wien-Meidling
Zivilingenieur fur Bauwesen
Erstellerin Nummer: (keine)

Planer

Dipl. Ing. Alfred

Giller

Sagbergstr. 33

3011 Neu-Purkersdorf

Auftraggeber

Arch. DI Alfred

Giller

Sagbergstr. 33

3011 Untertullnerbach

Angewandte Berechnungsverfahren

Bauteile
Fenster

Unkonditionierte Gebaudeteile
Erdberiihrte Gebaudeteile
Warmebricken
Verschattungsfaktoren

Heiztechnik
Raumlufttechnik
Beleuchtung

Dipl. Ing. Ernst N&bl
T01/8020288
F01/8020288-19
M

E pachler@aon.at

T 02231 /66 771

F

M

E architekt@giller.co.at

T
F

M 0650 324 20 68

E peter.kitter@giller.co.at

EN ISO 6946:2003-10
EN ISO 10077-1:2006-12

vereinfacht, ON B 8110-6:2007-08-01
vereinfacht, ON B 8110-6:2007-08

pauschal, ON B 8110-6:2007-08, Formel (21)
vereinfacht, ON B 8110-6:2007-08-01

ON H 5056:2007-08
ON H 5057:2007-08
ON H 5059:2007-08

Zum Projekt: Die technisch machbaren und wirtschaftlich vertretbaren SanierungsmaBnahmen

sind in der Berechnung beriicksichtigt.
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GeschobBflache und Volumen

Vyglfsgraben Wohnhaus - FF / gesamt

Gesamt 627,61m2 1.895,66 m3
Wohnen beheizt - 627,61 189566
Wohnen
beheizt
Hdéhe [m] [m2] [m3]

0G 1
exk. Spritzenturm 1x 10,72*20,64-2,05*2,4 3,20 216,34 692,29
Dachgeschoss
innerh Dachschrage 1x 5,55*20,64 2,80 114,55 320,74
Dachschrage 1x 20,64*(10,6-5,55-0,9*2- 2,20 60,38 132,83

0,25*2)+6%0,6*1,7-2,5"1
Erdgeschoss
Aufenthalts-, Bespr-, Komandoraumr  1x 10,72720,64+2,82,5-2,05" 3,20 223,34 714,69

2,4
Stiege 1x 2,552 2,70 13,00 35,10
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Bauteilliste
Wolfsgraben Wohnhaus - FF / gesamt
D 01 Dach [ Neubau |
ADh 0o-u
d[m]  A[WmK] R [m2KW]
1 Betondachstein 0,0250
2 Lattung o 0,0240
3 Konterlattung 0,0420
4 Dachpappe, Pappe 0,0010 0,170 0,006
5 Vollholzschalung 0,0240 0,150 0,160
6 11,1% Vollholzsparren 10/20 0,2000 0,170 1,176
88,8% MW - W (Glaswolle) zwischen Sparren 0,2000 0,037 5,405
7 Dampfsperre sd = 50 m ) ~0,0004 0,250 0,002
8 Gipskartonfeuerschutzplatten 0,0125 0,210 0,060
Warmelibergangswiderstande 0,200
RTo=4,511 m2K/W; RTu=4,290 m2K/W, 0,3290 RT = 4,400
U= 0,227
AF 01 Sudfenster 1 | Neubau
i3 Lange psi g Flache % ]
m W/m m2 W/m2K
Verglasung 0,590 1,38 82,30
Rahmen 0,30 17,70
Glasrandverbund 4,72
vorh. 1,68 1,30
AF 02 Siidfenster 2 Neubau
AF Lénge psi g Flache % u
m W/m m2 W/m2K
Verglasung 0,590 0,73 76,50
Rahmen 0,23 23,50
Glasrandverbund 3,52
vorh. 0,96 1,30
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Bauteilliste

Wolfsgraben Wohnhaus - FF / gesamt

AF 03 Westfenster 1 [ Neubau_ |
AF Lange psi g Flache %o U
o m W/m . m2 W/m2K
Verglasung 0,590 1,38 82,30
Rahmen 0,30 17,70
Glasrandverbund 4,72
vorh. 1,68 1,30
AF 04 Westfenster 2 [ Neubau
HE Lange psi g Flache % U
m Wi/m - m2 Wim2K
Verglasung 0,590 0,73 76,50
Rahmen 0,23 23,50
Glasrandverbund 8,52
vorh. 0,96 1,30
AF 05 Nordfenster 1 [ Neubau
i Lénge psi g Flache %o u
m Wim . m2 W/m2K
Verglasung 0,590 1,38 82,30
Rahmen 0,30 17,70
Glasrandverbund 4,72
vorh. 1,68 1,30
AF 06 Nordfenster 2 Neubau
AF Lange psi g Flache % U
m W/m - m2 W/m2K
Verglasung 0,590 0,73 76,50
Rahmen 0,23 23,50
Glasrandverbund 3,52
vorh. 0,96 1,30
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Bauteilliste
Wolfsgraben Wohnhaus - FF / gesamt
AF 07 Ostfenster 1 [ Newbau |
AF Lange psi g Flache % u
m Wim m2 WimzK
Verglasung 0,590 1,38 82,30
Rahmen 0,30 17,70
Glasrandverbund 4,72
varh. 1,68 1,30
AF 08 Ostfenster 2 Neubau
AR Lange psi g Flache % U
m W/m m2 Wim2K
Verglasung 0,590 0,73 76,50
Rahmen 0,23 23,50
Glasrandverbund 3,62
vorh. 0,96 1,30
AF 09 Ostfenster 3 Neubau |
A Lange psi g Flache % U
m W/m - m2 W/m2K
Verglasung 0,590 1,38 82,30
Rahmen 0,30 17,70
Glasrandverbund 4,72
vorh. 1,68 1,30
AF 1a Sudfenster 1a [ Neubau |
AF Lénge psi g Flache %o u
m W/m - m2 Wim2K
Verglasung 0,590 1,38 82,30
Rahmen 0,30 17,70
Glasrandverbund 4,72
vorh. 1,68 1,30
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Bauteilliste

Wolfsgraben Wohnhaus - FF / gesamt

10

AF 6a Nordfenster 2a [ Neubau |

Ak Lange psi g Flache % U

m Wim i m2 W/m2K

Verglasung 0,590 0,73 76,50
Rahmen 0,23 23,50
Glasrandverbund 3,562

vorh. 0,96 1,30

AT 01 Eingang Wohnhaus [ Neubau |
ATw A-l

dim]  AW/mK] R [m2K/W]

1 ~# Haustire (Tlre gegen AuBenluft) 0,0700 0,140 0,500

Warmelbergangswiderstdnde 0,170

0,0700 RT = 0,67

U= 1,493

AT 02 Eingang Feuerwehr
ATw A-l

dim] A WmK] R [m2KMW]

1 # Haustire (Tlre gegen AuBenluft) 0,0700 0,140 0,500

- Warmelbergangswiderstande 0,170

0,0700 RT = 0,67

U= 1,493

AT 02 Eingang Feuerwehr 2 [ Neubau

ATw A-l

d[m]  A[WmK] R[m2K/W]

1 # Haustlre (Tlre gegen AuBenluft) 0,0700 0,140 0,500

B Warmeibergangswiderstande 0,170

0,0700 RT = 0,67

U= 1,493
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11

Bauteilliste
Wolfsgraben Wohnhaus - FF / gesamt

AW 01 AuBenmauerwerk [ Neubau |
AW Al

dim]  A[WmK] R [m2KW]

1 Silikatputz armiert 0,0080 0,800 0,010
2 EPS-W 20 R 0,1400 0,038 3,684
3 - HLZ 25 (R=900) ' 0,2500 0,390 0,641
4 Innenputz (Gips) 0,0150 0,700 0,021
) Warmeubergangswiderstande ) 0,170
0,4130 RT = 4,526
U= 0,221
AW 03 Wand Dachgaupen [ Neubau |
AW A-l
diml  A[WmMK] R [m2KW]
1 Sichtschalung 0,0240 0,130 0,185
2 12,5% Vollholzsteher 0,1200 0,170 0,706
87,5% MW - WF (Glaswolle) (50) 0,1200 0,035 3,429
3 Dampfbremse 0,0002 0,200 0,001
4 Gipskartonfeuerschutzplatten 0,0125 0,210 0,060
5 Gipskartonfeuerschutzplatten 0,0125 0,210 0,060
Warmeubergangswiderstande 0,170
RTo=3,032 m2K/W; RTu=2,788 m2K/W; 0,1690 RT = 2,910
U= 0,344
D 02 Decke Dachraum | Neubau_|
DGD O-U
dim] A [WmK] R [m2KW)]
1 MW - WD (Glaswolle) mit teilw. Schutzplatte fir Begehung 0,2000 0,035 5,714
2 Dampibremse 0,0002 0,200 0,001
3 Betonhohlkérperdecke, Fertigteildecke 0,0000 0,750 0,000
4 Innenputz (Gips) 0,0150 0,700 0,021
Wérmeibergangswidersténde 0,200
0,2150 RT = 5,936
U= 0,168
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Bauteilliste
Wolfsgraben Wohnhaus - FF / gesamt
KD 01 Kellerdecke [ Neubau |
DGK uU-O
d[m]  A[W/mK] R [m2KW]
1 Innenputz (Gips) 0,0150 0,700 0,021
2 ~ Betonhohlkdrperdecke, Fertigteildecke 0,0000 0,750 0,000
3 Sand, Kies Iufttrocken 0,0100 0,700 0,014
4 - Trittschallddmmung 0,0300 0,037 0,808
5 Estrich (Beton-) 0,0400 1,400 0,029
6 " Fliesen im Dlnnbett 0,0100 1,000 0,010
Warmeubergangswiderstande 0,340
0,1050 RT = 1,222
U= 0,818
FB 02 FB Stiegenhaus
EB u-0
dim]  A[WmMK] R[m2KW)
1 Rollierung 0,2000 0,700 0,286
2 Luftsch. waagr. o>u 0.5 cm 0,0050 0,050 0,100
3 Unterbeton 0,0800 1,300 0,062
4 Bitumen-Dachdichtungsbahn 0,0100 0,170 0,059
5 XPS - G (glatte Oberfl.; Altbestand) (25) 0,0300 0,030 1,000
6 Estrich (Beton-) 0,0400 1,400 0,029
7 Bodenbelag 0,0100 1,000 0,010
Warmeibergangswiderstande 0,170
0,3750 RT = 1,716
U= 0,583
FB 01 FB Aufenthaltsraum und Garderobe
EBu u-0
d[m] A[W/mK] R [m2K/W]
1 Rollierung 0,2000 0,700 0,286
2 Luftsch. waagr. o>u 0.5 cm 0,0050 0,050 0,100
3 Unterbeton 0,0800 1,300 0,062
4 Bitumen-Dachdichtungsbahn 0,0100 0,170 0,059
5 XPS - G (glatte Oberfl.; Altbestand) (25) 0,0300 0,030 1,000
6 7 Trittschallddmmung 0,0300 0,037 0,808
7 Estrich (Beton-) 0,0500 1,400 0,036
8 Bodenbelag 0,0100 1,000 0,010
Warmelbergangswiderstande 0,170
0,4150 RT = 2,531
U= 0,395
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Bauteilliste
Wolfsgraben Wohnhaus - FF / gesamt

13

AW 02 Wand zu Dachraum | Neubau |
WGD A-l
dim]  A[W/mK] R [m2KwW]
Vollholzschalung 0,0240 0,150 0,160
2 125%  Vollholzsteher o ) 0,1200 0,170 0,706
87,5% MW - WF (Glaswoalle) (50) 0,1200 0,035 3,429
3 Dampfbremse 0,0002 0,200 0,001
4 Gipskartonfeuerschutzplatten 0,0125 0,210 0,060
5 Gipskartonfeuerschutzplatten 0,0125 0,210 0,060
- Warmelibergangswiderstande 0,260
RTo=3,119 m2K/MW; RTu=2,853 m2K/W; 0,1690 RT = 2,986
U= 0,335
Aw 04 Wand zu Spritzenturm [ Neubau |
WGU A-l
d[m]  A[W/MK] R [m2KMW]
1 AuBenputz 0,0250 1,400 0,018
2 HLZ 25 (R=900) 0,2500 0,390 0,641
3 Innenputz (Gips) 0,0150 0,700 0,021
Waéarmeiibergangswiderstande 0,260
0,2900 RT = 0,94
U= 1,064
Aw 05 Wand 2 zu Spritzenturm | Neubau |
WGU Al
d[m]  A[W/mK] R[m2KW]
1 AuBenputz 0,0250 1,400 0,018
2 HLZ 25 (R=900) 0,2500 0,390 0,641
3 Luftsch. senkr.20 cm 0,2000 1,111 0,180
4 HLZ 12 (R=850) 0,1200 0,360 0,333
5 Innenputz (Gips) o 0,0150 0,700 0,021
Warmeiibergangswiderstande 0,260
0,6100 RT = 1,453
U= 0,688
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Bauteilliste
Wolfsgraben Wohnhaus - FF / gesamt

14

Aw 06 Wand zu Schleuse bzw. Werkstatte
Ww A-l

d[m]  A[WmK] R [m2K/W]

1 AuBenputz 0,0250 1,400 0,018

2 HLZ 25 (R=900) 0,2500 0,390 0,641
3 Innenputz (Gips) 0,0150 0,700 0,021
Warmelbergangswiderstande 0,260

0,2900 RT = 0,94

U= 1,064
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Okologische Bewertung

Wolfsgraben Wohnhaus - FF / gesamt - Alle Geb&udeteile/Zonen

15

Konditionierte Grundflache BGF 627,61 m2
Konditioniertes Volumen \Y 1.895,66 m3
Charakteristische Lage Ic 2,02m
Konstruktionsoberflache KOF 940,00 m2
Primérenergiebedarf nicht erneuerbar PEIl ne 12.340,0 MJ
Globales Erwé&rmunspotenzial GWP coz2 0t
Versduerungspotential AP S02 7,0 kg
oI3 Punkte Bewertung
Q_gméB OI3 Leitfaden 1.7 0,00 0I3 TGH 8,44
25,32 013 TGH-BGF 12,64
0,00 OI3 TGH-lc 6,30
Bauteilliste
Ubersicht aller Bauteile in dieser Berechnung sortiert nach Bauteilnummer.
A PElne GWP AP
m2 MJ kg kg
D 01 Dach 82,94 0 0 0
AF 01 Slidfenster 1 20,16 0 o 0
AF 02 Stdfenster 2 1,92 0 0 o
AF 03 Westfenster 1 1512 0 0 0
AF 04 Westfenster 2 0,96 0 0 0
AF 05 Nordfenster 1 5,04 0 0 0
AF 06 Nordfenster 2 4.80 ) 0 0 0
AF 07 Ostfenster 1 10,08 0 @ 0
AF 08 Ostfenster2 0,9 0 0 Y
AF 09 Ostfenster 3 5,04 0 0 0
AF 1a Siidfenster 1a 3,36 o 0 -0
AF 62  Nordfenster 2a S o 0 0
AT 01 Eingang Wohnhaus 2,80 1.176 52 1
AT 02 Eingang Feuerwehr _ _ - 4,00 1.680 - 1
AT 02 EngangFevewehr2 200 840 om0
AW 01 AuRenmauerwerk 305,35 8.401 757 2
AW 03 Wand Dachgaupen 10,80 0 o 0 0
D02 Decke Dachraum 137,36 0 0 0
KD 01 Kellerdecke 85,79 242 15 0
FB 02 FB Stiegenhaus 13,00 0 0 0
FB 1 FBAUenthalisraum und Garderobe 11872 0 0 0
AW 02 Wand zu Dachraum 57,06 0 0 0
Aw 04 Wand zu Spritzenturm 15,89 0 0 0
Aw 05 Wand 2 zu Spritzenturm 14,00 0 0 0
Aw 06 Wand zu Schleuse bzw. Werkstatte 18,99 0 0 0
939,99 12.340 607 7
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Okologische Bewertung

Wolfsgraben Wohnhaus - FF / gesamt - Alle Gebaudeteile/Zonen

16

D 01 Dach Neubau

d Rho MJeq. CO2eq. SO2eq.

[m] [kg/m3] je kg je kg je kg

1 Betondachstein 0,0250 2.000 0,00 0,00 0,00000

2 Lattung WSK 0,0240 600 0,00 0,00 0,00000

3 Konterlattung WSK 0,0420 600 0,00 0,00 0,00000

4 Dachpappe, Pappe WSK 0,0010 1.200 0,00 0,00 0,00000

5 ) Vollholzschalung WSK 0,0240 600 0,00 0,00 0,00000

6 1,1% Vollholzsparren 10/20 WSK 0,2000 700 0,00 0,00 0,00000

88,8% MW - W (Glaswaolle) zwischen Sparren WSK 0,2000 25 0,00 0,00 0,00000

7 - VDampfsperre sd=50m lcop 0,0004 230 0,00 0,00 0,00000

8 Gipskartonfeuerschutzplatten WSK 0,0125 900 0,00 0,00 0,00000

PElne GWP AP

82,94 m2 0,0 0,0 0,0

AF 01 Siudfenster 1 Neubau

A MJeq. CO2eq. SO2 eq.

[m2] je m2 jem2 jem2

Verglasung 1,38 0,00 0,00 0,00000

) Rahmen 0,30 0,00 0,00 0,00000
PElne GWP AP

12 Stk. a 20,16 m2 0,0 0,0 0,0
AF 02 Sudfenster 2 [ Neubau |
A MJ eq. CO2eq. SO2eq.

[m2] je m2 jem2 je m2

Verglasung 0,73 0,00 0,00 0,00000

- Rahmen 0,23 0,00 0,00 0,00000
PElne GWP AP

2 Stk. a 1,92 m2 0,0 0,0 0,0

AF 03 Westfenster 1 [ Neubau_
A MJeq. CO2eq. SO2 eq.

[m2] je m2 je m2 je m2

Verglasung 1,38 0,00 0,00 0,00000

Rahmen 0,30 0,00 0,00 0,00000

PElne GWP AP

9 Stk.a 15,12 m2 0,0 0,0 0,0
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Okologische Bewertung
Wolfsgraben Wohnhaus - FF / gesamt - Alle Geb&audeteile/Zonen
AF 04 Westfenster 2 [ Neubau |
A MJ eq. CO2eq. SO2eq.
[m2] jem2 jem2 jem2
Verglasung 0,73 0,00 0,00 0,00000
Rahmen 0,23 0,00 0,00 0,00000
PElne GWP AP
1 Stk. a 0,96 m2 0,0 0,0 0,0
AF 05 Nordfenster 1 [ Neubau_|
A MJ eq. CO2eq. SO2eq.
[m2] jem2 jem2 jem2
Verglasung 1,38 0,00 0,00 0,00000
Rahmen 7 ] 0,30 0,00 0,00 0,00000
PElne GWP AP
3 Stk. a 5,04 m2 0,0 0,0 0,0
AF 06 Nordfenster 2
A MJ eg. CO2eq. SO2 eq.
[m2] je m2 je m2 jemz2
Verglasung 0,73 0,00 0,00 0,00000
Rahmen 0,23 0,00 0,00 0,00000
PElne GWP AP
5 Stk. a 4,80 m2 0,0 0,0 0,0
AF 07 Ostfenster 1 [ Neubau |
A MJ eq. CO2eq. SO2eq.
[m2] je m2 jem2 jem2
Verglasung 1,38 0,00 0,00 0,00000
Rahmen 0,30 0,00 0,00 0,00000
PElne GWP AP
6 Stk. a 10,08 m2 0,0 0,0 0,0
AF 08 Ostfenster 2 Neubau |
A MJ eq. CO2eq. SO2eq.
[m2] je m2 jem2 jem2
Verglasung 0,73 0,00 0,00 0,00000
Rahmen 0,23 0,00 0,00 0,00000

1 Stk. a 0,96 m2

ArchiPHYSIK 8.0.0.0085 - lizenziert flr Dipl.-Ing. Ernst Nébl

Ingenieurbiir
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AF 09 Ostfenster 3
A MJ eq. CO2eq. SO2 eq.

[m2] je m2 je m2 je m2

Verglasung 1,38 0,00 0,00 0,00000

Rahmen 0,30 0,00 0,00 0,00000

PElne GWP AP

3 Stk. a 5,04 m2 0,0 0,0 0,0

AF 1a Sudfenster 1a
A MJ eq. CO2eq. SO2eq.

[m2] je m2 jem2 jem2

Verglasung 1,38 0,00 0,00 0,00000

Rahmen 0,30 0,00 0,00 0,00000

PElne GWP AP

2 Stk. a 3,36 m2 0,0 0,0 0,0

AF 6a Nordfenster 2a [ Neubau |
A MJ eq. CO2eq. SO2 eq.

[m2] je m2 je m2 jem2

Verglasung 0,73 0,00 0,00 0,00000

Rahmen 0,23 0,00 0,00 0,00000

PEIne GWP AP

4 Stk. a 3,84 m2 0,0 0,0 0,0

AT 01 Eingang Wohnhaus [ Neubau |
d MJ eq. CO2eq. SO2 eq.

[m] [kg/m3]  je kg je kg jekg

1 #* Haustiire (Tire gegen AuBenluft) 2142684500  obox 0,0700 8,57 0,38 0,01016

PElne GWP AP

2,80 m2 1.176,0 -52,9 1,4
AT 02 Eingang Feuerwehr
d MJeq. CO2eq. SO2 eq.

[m] [kg/m3]  je kg je kg je kg

1 # Haustlre (Tire gegen Auftenluft) 2142684500  Gbox 0,0700 8,57 -0,38 0,01016

PElne GWP AP

4,00 m2 1.680,0 -75,6 2,0
AT 02 Eingang Feuerwehr 2 [ Neubau |
d MJ eq. CO2eq. SO2 eq.

[m] [kg/m3] ie kg je kg je kg

1 # Hausttire (TUre gegen Aultenluft) 2142684500  Gbox 0,0700 8,57 -0,38 0,01016

PElne GWP AP

2,00 m2 840,0 -37,8 1,0
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AW 01 AuBlenmauerwerk [ Neubau |
d Rho MJeqg. CO2eg. SO2 eq.

[m] [kg/m3]  jekg je kg je kg

1 7 Silikatputz armiert 2142684395 obox 0,0080 1.800 1,93 0,17 0,00062

2 EPS-W 20 WSK 0,1400 20 0,00 0,00 0,00000

d HLZ 25 (R=900)7 WSK 0,2500 900 0,00 0,00 0,00000

i 4 Innenputz (Gips) WSK 0,0150  1.200 0,00 0,00 0,00000
PElne GWP AP

305,35 m2 8.401,4 7574 2,7

AW 03 Wand Dachgaupen Neubau |
d Rho MJeq. CO2eq. SO2eq.

[m] [kg/m3] je kg je kg jekg

1 7 Sichtschalung WSK 0,0240 500 0,00 0,00 0,00000

2 12,5% Vollholzsteher WSK 0,1200 700 0,00 0,00 0,00000

87,5% MW - WF (Glaswolle) (50) WSK 0,1200 50 0,00 0,00 0,00000

3 Dampfbremse Isov 0,0002 0 0,00 0,00 0,00000

4 Gipskartonfeuerschutzplatten WSK 0,0125 900 0,00 0,00 0,00000

5 Gipskartonfeuerschutzplatten WSK 0,0125 900 0,00 0,00 0,00000

PElne GWP AP

10,80 m2 0,0 0,0 0,0
D 02 Decke Dachraum [ Neubau |
d Rho MJeq. CO2eq. SO2eq.

[m] kg/m3] jekg jekg  jekg

1 MW - WD (Glaswolle) mit teilw. Schutzplatte fiir Be WSK 0,2000 115 0,00 0,00 0,00000

2 Dampfbremse Isov 0,0002 0 0,00 0,00 0,00000

3 Betonhohlkdrperdecke, Fertigteildecke 0,0000 1.000 0,00 0,00 0,00000
__4__ Innenputz (Gips) WSK 0,0150 1.200 0,00 0,00 0,00000
PEIne GWP AP

137,36 m2 0,0 0,0 0,0
KD 01 Kellerdecke
d Rho MJeq. CO2eq. SO2 eq.

[m] [ka/m3] je kg je kg je kg

1 Innenputz (Gips) WSK 0,0150 1.200 0,00 0,00 0,00000

- 2 Betonhohlkdrperdecke, Fertigteildecke 0,0000 1.000 0,00 0,00 0,00000
3 Sand, Kies lufttrocken 2142684340 Obox 0,0100 1.800 0,15 0,00 0,00004

4 " Trittschallddmmung 0,0300 105 0,00 0,00 0,00000

) 5 Estrich (Beton-) WSK 0,0400 2.000 0,00 0,00 0,00000

6 - Fliesen im Diinnbett WSK 0,0100 2.000 0,00 0,00 0,00000

PElne GWP AP

85,79 m2 242.4 15,4 0,1
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FB 02 FB Stiegenhaus
d Rho MJeq. CO2eq. SO2eq.

[m] [kg/m3] je kg je kg je kg

1 Rollierung WSK 0,2000 1.800 0,00 0,00 0,00000

2 Luftsch. waagr. o>u 0.5 cm WSK 0,0050 i 0,00 0,00 0,00000

3 UnterbetonWA_ _ WSK 0,0800 2.000 0,00 0,00 0,00000

4 Bitumen-Dachdichtungsbahn WSK 0,0100 1.200 0,00 0,00 0,00000

5 XPS - G (glatte Oberfl.; Altbestand) (25) WSK 0,0300 25 0,00 0,00 0,00000

o 6 Estrich (Beton-) WSK 0,0400 2.000 0,00 0,00 0,00000
7 Bodenbelag WSK 0,0100 2.000 0,00 0,00 0,00000

PElne GWP AP

13,00 m2 0,0 0,0 0,0

FB 01 FB Aufenthaltsraum und Garderobe [ Neubau |
d Rho MJeqg. CO2eq. SO2eq.

[m] [kg/m3] je kg je kg je kg

1 Rollierung WSK 0,2000 1.800 0,00 0,00 0,00000

2 Luftsch. waagr. 0>u 0.5 ¢cm WSK 0,0050 1 0,00 0,00 0,00000

3 Unterbeton WSK 0,0800 2.000 0,00 0,00 0,00000

4 Bitumen-Dachdichtungsbahn WSK 0,0100 1.200 0,00 0,00 0,00000
5 XPS - G (glatte Oberfl.; Altbestand) (25) WSK 0,0300 25 0,00 0,00 0,00000
6 * Trittschalldammung 0,0300 105 0,00 0,00 0,00000

7 Estrich (Beton-) WSK 0,0500 2.000 0,00 0,00 0,00000

o 8 Bodenbelag WSK 0,0100 2.000 0,00 0,00 0,00000
PElne GWP AP

118,72 m2 0,0 0,0 0,0
AW 02 Wand zu Dachraum
d Rho MJeq. CO2eq. SO2eq.

[m] [kg/m3] jekg je kg je kg

1 Vollholzschalung WSK 0,0240 600 0,00 0,00 0,00000

2 Vollholzsteher WSK 0,1200 700 0,00 0,00 0,00000

MW - WF (Glaswolle) (50) WSK 0,1200 50 0,00 0,00 0,00000

3 Dampfbremse Isov 0,0002 0 0,00 0,00 0,00000

4 Gipskartonfeuerschutzplatten WSK 0,0125 900 0,00 0,00 0,00000

5 Gipskartonfeuerschutzplatten WSK 0,0125 900 0,00 0,00 0,00000

PElne GWP AP

57,06 m2 0,0 0,0 0,0
Aw 04 Wand zu Spritzenturm
d Rho MJeg. CO2eq. SO2 eq.

[m] [kg/m3] je kg je kg je kg

1 Aulenputz WSK 0,0250 2.000 0,00 0,00 0,00000

2 HLZ 25 (R=900) WSK 0,2500 300 0,00 0,00 0,00000
Innenputz (Gips) - WSK 0,0150 1.200 0,00 0,00 0,00000

PElne GWP AP

15,89 m2 0,0 0,0 0,0
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Aw 05 Wand 2 zu Spritzenturm [ Neubau_|
d Rho MJeq. CO2eq. SO2eq.

[m] [kg/m3] je kg je kg jekg

1 Aulenputz WSK 0,0250 2.000 0,00 0,00 0,00000
2 HLZ 25 (R=909)_ - WSK 0,2500 900 0,00 0,00 0,00000

3 Luftsch. senkr.20 cm WSK 0,2000 1 0,00 0,00 0,00000

4 HLZ 12 (R=850) WSK 0,1200 850 0,00 0,00 0,00000

5 Innenputz (Gips) WSK 0,0150 1.200 0,00 0,00 0,00000

PElne GWP AP

14,00 m2 0,0 0,0 0,0
Aw 06 Wand zu Schleuse bzw. Werkstatte | Neubau |
d Rho MJeq. CO2eq. SO2eq.

[m] [ka/m3] je kg je kg je kg

1 Aulenputz WSK 0,0250 2.000 0,00 0,00 0,00000

2 HLZ 25 (R=900) WSK 0,2500 900 0,00 0,00 0,00000

3 Innenputz (Gips) WSK 0,0150 1.200 0,00 0,00 0,00000

PElne GWP AP

18,99 m2 0,0 0,0 0,0
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Gebdude
... gegen AuBen o Le 195,82
.. Uber Unbeheizt Lu 56,55
.. Uber das Erdreich Lg 85,74
.. Leitwertzuschlag flr linienformige und punktférmige Warmebricken 26,39
Transmissionsleitwert der Gebaudehille LT 364,51 W/K
Liftungsleitwert LV 177,53 W/K
Mittlerer Warmedurchgangskoeffizient Um 0,388 W/m2K
... gegen AuBen, Uber Unbeheizt und das Erdreich
Bauteile gegen AuBenluft
m2 Wim2K f fH WIK
AF 01 Stdfenster 1 20,16 1,300 1,0 26,21
AF 02 Siidfenster 2 1,92 1,300 1,0 2,50
AF 03 Westfenster 1 15,12 1,300 1,0 19,66
AF 04 Westfenster 2 0,96 1,300 1,0 1,25
AF 05 Nordfenster 1 5,04 1,300 1,0 6,55
AF 06 Nordfenster 2 4,80 1,300 1,0 6,24
AF 07 Ostfenster 1 10,08 1,300 1,0 13,10
AF 08 QOstfenster 2 0,96 1,300 1,0 1,25
AF 09 Ostfenster 3 5,04 1,300 1,0 6,55
AF 1a Sidfenster 1a 3,36 1,300 1,0 4,37
AF Ba Nordfenster 2a 3,84 1,300 1,0 4,99
AT 01 Eingang Wohnhaus 2,80 1,493 1,0 4,18
AT 02 Eingang Feuerwehr 4,00 1,493 1,0 5,97
AT 02 Eingang Feuerwehr 2 2,00 1,493 1,0 2,99
AW 01 AuBenmauerwerk 305,35 0,221 1,0 67,48
AW 02 Wand zu Dachraum 57,06 0,335 0,9 17,20
AW 03 Wand Dachgaupen 10,80 0,344 1,0 3,72
Aw 04 Wand zu Spritzenturm 15,89 1,064 0,7 11,83
Aw 05 Wand 2 zu Spritzenturm 14,00 0,688 0,7 6,74
D o1 Dach 82,94 0,227 1,0 18,83
D02 Decke Dachraum 137,36 0,168 0,9 20,77
FB 01 FB Aufenthaltsraum und Garderobe 118,72 0,395 0,7 32,83
FB 02 FB Stiegenhaus 13,00 0,583 0,5 3,79
KD 01 Kellerdecke 85,79 0,818 0,7 4912
... Leitwertzuschlag fiir linienformige und punktférmige Warmebrucken
Leitwerte (ber Warmebrlicken
Warmebriicken pauschal 26,39 W/K
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... Uber Liiftung
Laftungsleitwert

Fensterliiftung 177,53 W/K
Liftungsvolumen VL= 1.305,43 m3
Luftwechselrate = 0,40 1/h
Ingenieurbdr 27.05.2010
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Flachen der thermischen Gebaudehiille 939,99 m2
Opake Flachen 92,42 % ' 868,71
Fensterflachen 7,58 % 71,28
Wérmefluss nach oben 220,30
Warmefluss nach unten 217,51

Andere Flachen 0,00m2
Opake Flachen 0% i 0,00
Fensterflachen 0 % 0,00

Flachen der thermischen Gebaudehiille

AF 01 SGdfenster 1 ] - 12 x 1,68 20,16 m2
AF 027 Sidfenster 2 2 x 0,96 1,92m2
AF 03 Westfenster 1 9 x 1,68 15,12m2
AF 04 Westfenster 2 _ 7 1 x 0,96 ) 0,96 m2
AF 05 ) Nordfenster 1 | 3 x1,68 5,04m2
AF 06 Nordfenster 2 5 x 0,96 4,80m2
AF 07 Ostfenster 1 ) 6 x1,68 10,08 m2
AF 08 Ostfenster 2 1 x 0,96 0,96 m2
II_\FWOQ Ostfenster 3 _ 3 x1,68 5,04 m2
AF 1a Sudfenster 1a 2 x1,68 3,36m2
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AF 6a Nordfenster 2a 4 x 0,96 3,84m2
AT 01 Eingang Wohnhaus 2,80m2
Flache X+Yy 1 x14%2 2,80
AT 02 Eingang Feuerwehr 4,00m2
Flache ] 1 x2,00~2,00 4,00
AT 02 Eingang Feuerwehr 2 2,00m2
Flache X+Y 1 x1*2 2,00
AW 01 AuBenmauerwerk 305,35m2
~ Flache X+y 1 x (10,6*2+20,5272-2,5)*2,9+2*0,5" 220,66
8,4+2*22%(5,7+8,4)/2+2,573,2
Flache X+Y 1 X ((10,6+20,52)*2-2,5-9,5)"3,2 160,76
Suadrenster 7 -12 x 1,68 -20,16
Sudfenster 2 -2 x0,96 -1,92
Westfenster 7 -9 x1,68 -15,12
Westfenster 2 -1 x0,96 - 0,96
Nordfenster 7 -3 x1,68 - 5,04
Norafenster 2 -5 x0,96 - 4,80
Osltfenster 7 -6 x1,68 -10,08
Osltfenster 2 -1 x0,96 -0,96
Ostfenster 3 -3 x 1,68 - 5,04
Sddfenster 12 -2 x1,68 -3,36
Nordfenster 2a -4 x0,96 -3,84
Eingang Wolhnfaus -1 x2,80 -2,80
Eingang Feuerwelir 2 -1 x2,00 -2,00
AW 02 Wand zu Dachraum 57,06 m2
‘ Flache X+Y 1 x 1,5%(2*20,52-6*1,7)+1270,727(1,5+ 57,06
1)/2
AW 03 Wand Dachgaupen 10,80m2
Flache X+y 1 x12*1,5*2/2 18,00
Stidfensrer 1a -2 x1,68 - 3,36
Nordfenster 2a -4 x 0,96 -3,84
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Aw 04 Wand zu Spritzenturm 15,89 m2
Flache B X+Y 1 x2*2,05*2,9+2*(1,5+2,5)/2 15,89
Aw 05 Wand 2 zu Spritzenturm 14,00m2
Flache ' X+Y 1 x2,5%(2,9+2,7) 14,00
Aw 06 Wand zu Schleuse bzw. Werkstatte 18,99m2
Flache X+Y 1 x3,27(0,25+2,65+,12+3,12+,12+2,8- 20,99
2,5)
Eingang Feuerwefir 2 -1 x2,00 -2,00
D 01 Dach 82,94m2
Flache X+y 1 x1,6%(2*20,52-6*1,7)+12"2*1,4 82,94
D02 Decke Dachraum 137,36 m2
Flache X+y 1 x 20,52%5,7+6*2"1,7 137,36
FB 01 FB Aufenthaltsraum und Garderobe 118,72m2
Flache X+y 1 x2%5,6710,6 118,72
FB 02 FB Stiegenhaus 13,00m2
Flache X+Y 1 x2,5%5,2 13,00
KD 01 Kellerdecke 85,79 m2
Flache X+Y 1 x 10,6*(20,52-5,6"2)-13 85,79
Andere Flachen
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Wirksame Wéarmespeicherfahigkeit des Gebaudes

Interne Warmegewinne

schwere Bauweise

qgi= 3,75 W/m2
Solare Warmegewinne
Transparente Bauteile Anzahl Summe Ag Fs g Atrans,h
m2 - - m2
Nord
AF 05 Nordfenster 1 3 414 0,75 0,590 1,61
AF 06 Nordfenster 2 5 3,67 0,75 0,590 1,43
AF 6a Nordfenster 2a 4 2,93 0,75 0,590 1,14
10,75 4,19
Ost
AF 07 Osttenster 1 6 8,29 0,75 0,590 3,23
AF 08 QOstfenster 2 1 0,73 0,75 0,590 0,28
AF 09 Ostfenster 3 3 4,14 0,75 0,590 1,61
o 13,17 5,14
Siid
AF 01 Sldfenster 1 12 16,58 0,75 0,590 6,47
AF 02 Slidfenster 2 2 1,46 0,75 0,590 0,57
AF 1a Sldfenster 1a 2 2,76 0,75 0,590 1,07
o 20,82 8,12
West
AF 03 Westfenster 1 9 12,44 0,75 0,590 4,85
AF 04 Westfenster 2 1 0,73 0,75 0,590 0,28
13,17 5,14
Flache Qs, h
m2 kWh/a
Nord 13,68 1.662 [ |
Ost 16,08 3.348 | ]
Sid 25,44 6.494 1 |
West 16,08 3.348 \ | \
| | | | |
14.852 0 3500 7000 10500 14000
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Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flichen von opaken und transparenten Bauteilen

[ opak

transparent

Strahlungsintensitaten

Wolfsgraben, 323 m

S SO/SW ow NO/NW N H

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2

Jan. 35,26 28,37 17,50 12,19 11,66 26,51
Feb. 55,31 45,38 29,78 20,80 19,38 47,28
Mar. 75,34 66,52 50,49 33,66 27,25 80,15
Apr. 80,23 79,09 68,77 51,58 40,11 114,62
Mai 88,58 93,24 90,13 71,48 55,94 155,40
Jun. 78,01 87,37 88,93 74,89 59,28 156,02
Jul. 81,00 90,53 92,11 74,64 58,76 158,82
Aug. 88,52 91,33 82,90 60,42 44,96 140,51
Sep. 81,03 74,20 58,55 42,95 35,14 97,63
Okt. 66,94 56,50 39,30 25,79 22,72 61,42
Nov. 38,60 30,76 18,57 12,77 12,19 29,02
Dez. 30,23 23,75 12,95 8,83 8,44 19,63
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Wohnen
Nutzprofil: Mehrfamilienhauser

versorgt BGF Lsig. HEB
Heizenergiebedarf in der Zone m2 kW kWh/a
B RH Raumheizung Anlage 1 627,61 10 35.958
T™W Warmwasser Anlage 1 627,61 13.309

0 12.500 25.000 37.500 50.000

Raumheizung Anlage 1

Bereitstellung: RH-Warmebereitstellung zentral (10 kW), Kessel ohne Geblaseunterstlitzung, Gasformige
Brennstoffe, Niedertemperatur-Zentralheizgerat, Defaultwert fiir Wirkungsgrad, Baujahr nach 1994, (eta
100 % : 0,89 ), (eta 30 % : 0,89 ), Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone Wohnen, modulierend,
gleitende Betriebsweise

Speicherung: kein Speicher,

Verteilleitungen: Léangen pauschal, konditionierte Lage in Zone Wohnen, 3/3 gedammt, Armaturen
ungedammt

Steigleitungen: Langen pauschal, konditionierte Lage in Zone Wohnen, 3/3 geddmmt, Armaturen
ungedammt

Anbindeleitungen: Langen pauschal, 3/3 gedammt, Armaturen ungedammt

Abgabe: Einzelraumregelung mit Thermostatventilen, individuelle Warmeverbrauchsermittlung,
Flachenheizung (35 °C /28 °C)

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen
Wohnen 31,60 m 50,20 m 175,73 m
unkonditioniert 0,00 m 0,00 m

Warmwasser Anlage 1

Bereitstellung: WW- und RH-Warmebereitstellung kombiniert, Raumheizung Anlage 1
Speicherung: Kein Warmwasserspeicher

Verteilleitungen: Langen pauschal, konditionierte Lage in Zone Wohnen, 3/3 gedammt, Armaturen
ungeddmmt

Steigleitungen: Langen pauschal, konditionierte Lage in Zone Wohnen, 3/3 geddmmt, Armaturen
ungedammt

Zirkulationsleitung: Ohne Zirkulation

Stichleitung: Langen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Verteilleitungen Steigleitungen Stichleitungen
Wohnen 13,52 m 25,10 m 100,41 m
unkonditioniert 0,00 m 0,00 m
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Monatsbilanz Heizwarmebedarf, Referenzklima
Wolfsgraben Wohnhaus - FF / gesamt - Wohnen

31

Volumen beheizt, BRI: 1895,66 m3

GeschoBflache, BGF: 627,61 m2

Wolfsgraben, 323 m

Heizgradtage HGT (12/20): 3621 Kd

schwere Bauweise

AuBen QT Qv eta eta Qs eta Qi Qh
°C kWh kWh kWh kwh kWh
Jan. -1,53 5.839 2.844 1,000 578 1.401 6.704
Feb. 0,73 4.720 2.299 1,000 908 1.265 4.846
Mar. 4,81 4119 2.006 0,999 1.291 1.399 3.436
Apr. 9,62 2.724 1.327 0,978 1.470 1.325 1.256
Mai 14,20 1.573 766 0,702 1.298 983 58
Jun. 17,33 701 341 0,331 593 449
Jul. 19,12 239 116 0,108 203 152 -
Aug. 18,56 391 190 0,185 321 259 -
Sep. 15,03 1.304 635 0,680 978 922 39
Okt. 9,64 2.810 1.368 0,992 1.081 1.389 1.707
Nov. 4,18 4157 2.025 1,000 603 1.355 4,224
Dez. 0,19 5.372 2.617 1,000 470 1.401 6.118
33.949 16.535 9.793 12.302 28.389 kWh
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